VYSLEDEK VYCISTENEHO SYSTEMU
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Z1=55,5°C, Z>=39,5°C 21=359,7°C, Z2=47°C
Za=55,1°C, Z3 = 39,5°C Z4=60°C, Z3=47,5°C
Pred mérenim zahrivano 12 hod. Po Cisténi v provozu cca 15 min
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Min. = 39,5°C, max. = 55,5°C BCG Min. =47°C, max. =60°C
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Prumér=47,5°C Primér= 53,5°C



